附件：
关于影像中心256CT机房电源配电箱及电缆线参数要求：
	名称
	规格
	数量

	双电源控制箱
	长*宽*高/m（600*400*1700）
	

	防雷保护器
	
	1

	双电源转换器
	400A
	1

	断路器
	400A
	1

	分接空开
	200A
	1

	断路器
	160A
	1

	断路器
	100A
	1

	三相电表
	
	1

	零线排
	
	1

	接地排
	
	1

	电流表
	
	3

	铜芯电缆线
	YJV4*95+50
	55M

	智能控制器
	
	1

	效果图（箱内）
	效果图（箱外）
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